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Niezawodne przygotowanie i dozowanie dwutlenku chloru 
z roztworów rozcieńczonych do dezynfekcji wody
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Oxiperm® Pro OCD-162 1
1. Opis ogólny produktu

Oxiperm® Pro produkuje dwutlenek chloru 
używając rozcieńczonych roztworów chlorynu sodu 
(NaClO2, 7,5 %) i kwasu solnego (HCl 9 %). 
Systemy te są dostępne w czterech wielkościach 
produkujących 5, 10, 30 lub 60 g/h dwutlenku chloru. 
Osiągi są wystarczające do uzdatniania do 150 m3 
wody pitnej na godzinę przy maksymalnym 
dopuszczalnym stężeniu ClO2 wynoszącym 0,4 mg/l. 
Dwutlenek chloru jest wytwarzany z rozcieńczonych 
roztworów chlorynu sodowego/kwasu solnego.

Wyprodukowany roztwór dwutlenku chloru jest 
gromadzony w zewnętrznym zbiorniku zasobnikowym
i dodawany do wody pitnej wg zapotrzebowania przy 
pomocy zintegrowanej lub zewnętrznej pompy 
dozującej.

Zastosowania
Najczęściej dezynfekcja jest pierwszym stopniem 
usuwania patogenów w celu zapewnienia ciągłego 
działania instalacji wody pitnej. Idealnym sposobem 
zapewnienia czystości wody pitnej jest użycie 
dwutlenku chloru jako środka dezynfekcyjnego. 
Dwutlenek chloru jest wysoce efektywny w zwalczaniu 
drobnoustrojów i ma długi czas przebywania
w instalacji, co oznacza, że dezynfekuje wodę nawet 
bez jej pobierania. Dużą przewagę dwutlenku chloru 
nad innymi środkami dezynfekcyjnymi daje mu jego 
skuteczność w zwalczaniu błon biologicznych. 
Rozkłada on istniejący biofilm, dzięki czemu usuwa 
podłoże rozwoju mikroorganizmów, i zapobiega jego 
odbudowie.

Idealne obszary zastosowania systemu Oxiperm Pro 
to usuwanie zarazków i patogenów, takich jak 
legionella, w instalacjach wodnych w budownictwie, 
dezynfekcja instalacji wody chłodniczej, wody pitnej 
lub procesowej.

Dwutlenek chloru jest często stosowany w przemyśle 
spożywczym i produkcji napojów do dezynfekcji wody 
procesowej lub instalacji CIP oraz mycia butelek, 
ponieważ nie wpływa on na smak i zapach uzdatnianej 
wody.

Uwagi
Przepisy dotyczące stosowania produktów do 
dezynfekcji w instalacjach uzdatniania wody są 
określone lokalnie dla danego kraju.

W celu uzyskania informacji szczegółowych na temat 
możliwości zastosowania naszych produktów
w określonych instalacjach prosimy o kontakt z firmą 
Grundfos.

Żadnych szans dla patogenów
Legionella to bakteria o kształcie pałeczki, która 
przedostaje się do instalacji wody pitnej i zaczyna się 
rozwijać. Warunkami sprzyjającymi rozwojowi 
legionelli są temperatury wody od 30 °C do 40 °C. 
Bakterie mogą przedostać się do płuc np. poprzez 
krople mgły pod natryskiem, które wdychamy do płuc. 
Mogą one wywołać szczególną postać zapalenia płuc 
znaną jako legionelloza. Idealnym środowiskiem 
rozwoju legionelli jest biofilm, żelowata warstwa 
wewnątrz rur, która powstaje w instalacjach wody 
pitnej, gdzie mogą się również rozwijać inne patogeny. 
Legionelle namnażają się również w amebach, które 
zapewniają im ochronę przed konwencjonalnymi 
metodami dezynfekcji.

Zastosowanie systemu Oxiperm Pro zapewnia 
niezawodne usunięcie biofilmu z wszystkimi 
patogenami i legionellą w rurach i zapobiega 
wtórnemu skażeniu. W przypadku dekontaminacji, 
dezynfekcja jest tylko częścią procesu, tak jak zmiany 
konstrukcyjne.

Systemy Oxiperm Pro OCD-162-5 i -10 są 
przeznaczone do małych i średnich budynków 
o zapotrzebowaniu na wodę do 25 m3/h. 
Systemy Oxiperm Pro-162-30 i -60 są przeznaczone 
do instalacji wodociągowych lub zastosowań 
w przemyśle spożywczym i produkcji napojów.

Wykres efektywności

Rys. 1 Wykres efektywności: porównanie działania 
kwasu podchlorawego (HClO) i dwutlenku 
chloru (ClO2)

T
M

0
4

 1
4

6
2

 0
4

1
0

100

80

60

40

20

0
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

P
o

zo
st

a
łe

 b
a

kt
e

ri
e

 [
%

]

Stężenie środka dezynfekującego [mg/l]

Pozostałe bakterie po 
dezynfekcji z HClO

Pozostałe 
bakterie 
po 
dezynfekc
ji ClO2

pH > 7,5
3



O
p

is
 o

g
ó

ln
y

 p
ro

d
u

k
tu

4

Oxiperm® Pro OCD-1621
Zalety produktu

Kompaktowy system

Oxiperm Pro może być również montowany
w pomieszczeniach zamkniętych, ponieważ obsługa
i prace konserwacyjne są przeprowadzane wyłącznie 
od frontu urządzenia.

Niskie koszty użytkowania

Nowoczesna metoda produkcji dwutlenku chloru
o minimalnym zapotrzebowaniu na składniki bazowe 
zapewnia oszczędność do 67 % kwasu solnego 
w porównaniu do innych systemów o podobnych 
osiągach dostępnych na rynku.

W porównaniu do dezynfekcji termicznej można 
zaoszczędzić do 90 % kosztów eksploatacji.

Trwały produkt końcowy

Przy stężeniu 2 g/l (2000 ppm) dwutlenku chloru, 
produkt jest bardzo trwały i może być przechowywany 
przez kilka dni. Niskie stężenie czyni go bezpiecznym 
w obsłudze.

Zintegrowany system pomiaru i rejestracji danych

Układ kontroli dwutlenku chloru może być łatwo 
regulowany. Połączenie z elementami pomiarowymi 
dwutlenku chloru, a także wartości pH i Redox (cela 
pomiarowa) znajduje się wewnątrz urządzenia.

Mały zakres prac montażowych

Opcjonalny osprzęt upraszcza montaż urządzenia oraz 
jego uruchomienie. W rzeczywistości oferowany 
system może być podłączony i uruchomiony nawet bez 
ingerencji w instalację zasilania wody w budynku. 
Może to okazać się decydującym czynnikiem przy 
analizie kosztów w momencie usuwania skażenia
w szpitalach lub innych placówkach służby zdrowia.

Solidna konstrukcja

Solidna konstrukcja systemu Oxiperm Pro zapewnia 
jego niezawodność oraz niskie koszty utrzymania.

Co więcej, nowoczesny układ sterowania czyni go 
łatwym i przyjaznym w obsłudze, pozwalając na 
zastosowanie w różnych aplikacjach wymagających 
indywidualnej dezynfekcji instalacji wody pitnej.

Szeroki zakres zastosowań

Poza pracą ciągłą, opcjonalny zewnętrzny zbiornik 
zasobnikowy pozwala na stosowanie systemu Oxiperm 
Pro w dezynfekcji szokowej lub instalacjach mycia, 
np. CIP.

Warunki montażowe
• Nie jest dozwolony montaż na zewnątrz, miejsce 

montażu musi być osłonięte przed słońcem lub 
mrozem i dobrze wentylowane.

• Miejsce montażu musi być zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowołanych.

• System Oxiperm Pro musi być zamontowany 
pionowo na ścianie lub podłodze, zbiorniki muszą 
być umieszczone pod urządzeniem.

• Temperatura wody do rozcieńczania musi się 
mieścić w zakresie 10 °C do 30 °C.

• Musi być zapewnione przyłącze wody o ciśnieniu 
3 do 6 bar, odprowadzenie podłogowe (kratka 
ściekowa) i odpowiednie zasilanie elektryczne.

Uwaga: W przypadku zmiennych wartości przepływu 
zalecane jest zastosowanie obejścia mieszającego 
(patrz rozdział 8. Osprzęt, strona 21) lub wykonania
z cyfrową pompą dozującą, w celu optymalnego 
wymieszania składników oraz zmniejszenia ryzyka 
korozji.
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Oxiperm® Pro OCD-162 1
Schemat urządzenia

Rys. 2 Elementy systemu przygotowania dwutlenku chloru
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Oxiperm® Pro OCD-1621
Lista elementów montażowych

Poz. Element Strona

Wykonanie podstawowe

1 System przygotowania dwutlenku chloru Oxiperm Pro 13-14

1a Wanna ochronna dla zbiorników chemikaliów 21

Woda do rozcieńczania

3 Urządzenie do pobierania wody do rozcieńczania/wody do pomiaru 22

4 Przyłącze przewodu elastycznego PE dla wody do rozcieńczania 21

4a Przyłącza wody do rozcieńczania dla różnych pomiarów 21

5 Łapacz brudu dla wody do rozcieńczania 22

Pomiar przepływu

6 Przepływomierze lub wodomierze kontaktowe 22-23

Dozowanie dwutlenku chloru

8 Zawór dozujący do dozowania dwutlenku chloru do głównej magistrali wodociągowej 23

9 Przewód elastyczny do podłączenia pompy dozującej dwutlenek chloru z zaworem dozującym 21

9a Przyłącza do pompy dozującej dwutlenek chloru o różnych wymiarach 21

15 Moduł mieszający ze zintegrowanym zaworem dozującym dla ciepłej i zimnej wody 23

Pomiar dwutlenku chloru

3 Urządzenie do pobierania wody do rozcieńczania/wody do pomiaru 22

10 Cele pomiarowe do ciepłej i zimnej wody z wolnym wylotem 24

13 Przewód elastyczny PVC do urządzenia do pobierania wody pomiaru 21

13a Przewód elastyczny PE do urządzenia do pobierania wody pomiaru 21

16 Moduł pomiarowy do wody ciepłej z recyrkulacją wody do pomiaru 24

14 Wzmacniacz pomiarowy

20 Zewnętrzne zbiorniki zasobnikowe do obciążeń szczytowych 26

22 Kompaktowy fotometr DIT z reagentami do pomiarów próbnych 25

Urządzenia bezpieczeństwa

23 Czujnik gazu do monitorowania powietrza w pomieszczeniu 27

24 Osprzęt ochronny (rękawice, fartuch, okulary), znaki ostrzegawcze 27

Konserwacja

Zestaw serwisowy do Oxiperm Pro 27
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Oxiperm® Pro OCD-162 2
2. Identyfikacja

Klucz oznaczenia typu
Przykład: Oxiperm Pro OCD-162-30-D/G1

* Uwaga: Zalecane jest zastosowanie cyfrowej pompy dozującej do bezpośredniego dozowania roztworu produktu.

Oxiperm Pro OCD-162 -30 -D /G 1

Maks. wydajność

5 5 g/h

10 10 g/h

30 30 g/h

60 60 g/h

Pompa dozująca dwutlenku chloru

D zintegrowana mechaniczna pompa dozująca DMX

P zintegrowana cyfrowa pompa dozująca DDI*

S zintegrowana cyfrowa pompa dozująca SMART Digital DDA*

N bez zintegrowanej pompy dozującej

Napięcie zasilania

G
OCD-162-5 i OCD-162-10: 230 V, 50/60 Hz
OCD-162-30 i OCD-162-60: 230 V, 50 Hz

H
OCD-162-5 i OCD-162-10: 115 V, 50/60 Hz
OCD-162-30 i OCD-162-60: 115 V, 60 Hz

Lanca ssąca

dla zbiorników 30-litrowych (długość przewodu ssawnego 1,3 m)

1 dla zbiorników 60-litrowych (dlugosć przewodu ssawnego 3,0 m)

2 dla zbiorników 200/1000-litrowych (długość przewodu ssawnego 6,0 m)

3 dla zbiorników 55-galonowych (długość przewodu ssawnego 3,0 m)
7
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Oxiperm® Pro OCD-1623
3. Schematy instalacji

Przygotowanie, jeden punkt dozowania

Rys. 3 Oxiperm Pro wersja podstawowa, opcjonalnie z celą pomiarową dwutlenku chloru dla wody zimnej
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1 Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30 lub -60

2 Główny kolektor wodny

3 Urządzenie do pobierania wody do rozcieńczania

4 Przewód wody do rozcieńczania

5 Łapacz brudu

6 Pomiar przepływu

7 Tor sygnału pomiarowego przepływu

8 Zawór wtryskujący

9 Linia dozowania

10 Cela pomiarowa dwutlenku chloru

11 Tor sygnału pomiarowego dwutlenku chloru

12
Punkt poboru wody do pomiaru 
(minimalna odległość do zaworu dozującego 5 m)

13 Rurka wody do pomiaru

18 Odpływ
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Oxiperm® Pro OCD-162 3
Przygotowanie, jeden punkt dozowania, obejście

Rys. 4 Oxiperm Pro wersja podstawowa, opcjonalnie z celą pomiarową dwutlenku chloru i z obejściem zimnej wody
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1 Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30 lub -60

2 Główny kolektor wodny

3 Urządzenie do pobierania wody do rozcieńczania

4 Przewód wody do rozcieńczania

5 Łapacz brudu

6 Pomiar przepływu

7 Tor sygnału pomiarowego przepływu

8 Zawór wtryskujący

9 Linia dozowania

10 Cela pomiarowa dwutlenku chloru

11 Tor sygnału pomiarowego dwutlenku chloru

12
Punkt poboru wody do pomiaru 
(minimalna odległość do zaworu dozującego 5 m)

13 Rurka wody do pomiaru

15 Moduł mieszający

18 Odpływ
9
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Oxiperm® Pro OCD-1623
Przygotowanie, dwa punkty dozowania

Rys. 5 Oxiperm Pro wersja podstawowa z drugą pompą dozującą i opcjonalnie z układem pomiarowym dwutlenku chloru
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1 Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30 lub -60

2 Główny kolektor wodny

3 Urządzenie do pobierania wody do rozcieńczania

4 Przewód wody do rozcieńczania

5 Łapacz brudu

6 Pomiar przepływu

7 Tor sygnału pomiarowego przepływu

8 Zawór dozujący

9 Linia dozowania

10 Cela pomiarowa dwutlenku chloru

11 Tor sygnału pomiarowego dwutlenku chloru

12
Punkt poboru wody do pomiaru 
(minimalna odległość do zaworu dozującego 5 m)

13 Rurka wody do pomiaru

16 Moduł pomiarowy

17 Dodatkowa pompa dozująca dwutlenek chloru

18 Odpływ

19 Wzmacniacz pomiarowy
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Oxiperm® Pro OCD-162 3
Przygotowanie, dwa punkty dozowania, obejście

Rys. 6 Oxiperm Pro wersja podstawowa z drugą pompą dozującą i opcjonalnie z układem pomiarowym dwutlenku chloru
z obejściem
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1 Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30 lub -60

2 Główny kolektor wodny

3 Urządzenie do pobierania wody do rozcieńczania

4 Przewód wody do rozcieńczania

5 Łapacz brudu

6 Pomiar przepływu

7 Tor sygnału pomiarowego przepływu

8 Zawór dozujący

9 Linia dozowania

10 Cela pomiarowa dwutlenku chloru

11 Tor sygnału pomiarowego dwutlenku chloru

12
Punkt poboru wody do pomiaru 
(minimalna odległość do zaworu dozującego 5 m)

13 Rurka wody do pomiaru

15 Moduł mieszający

16 Moduł pomiarowy

17 Dodatkowa pompa dozująca dwutlenek chloru

18 Odpływ

19 Wzmacniacz pomiarowy
11
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Oxiperm® Pro OCD-1623
Przygotowanie, kilka punktów dozowania ze zbiornikiem zasobnikowym

Rys. 7 Oxiperm Pro wersja podstawowa z drugą pompą dozującą na zewnętrznym zbiorniku zasobnikowym i opcjonalnie
z układem pomiarowym dwutlenku chloru
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1 Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30 lub -60

2 Główny kolektor wodny

3 Urządzenie do pobierania wody do rozcieńczania

4 Przewód wody do rozcieńczania

5 Łapacz brudu

6 Pomiar przepływu

7 Tor sygnału pomiarowego przepływu

8 Zawór dozujący

9 Linia dozowania

10 Cela pomiarowa dwutlenku chloru

11 Tor sygnału pomiarowego dwutlenku chloru

12
Punkt poboru wody do pomiaru 
(minimalna odległość do zaworu dozującego 5 m)

13 Rurka wody do pomiaru

17 Dodatkowa pompa dozująca dwutlenek chloru

18 Odpływ

20 Zbiornik zewnętrzny

21 Tor sygnalu dla zewnętrznego zbiornika zasobnikowego
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4. Budowa

Oxiperm Pro OCD-162-5 i OCD-162-10

Rys. 8 Oxiperm Pro OCD-162-5 (po lewej stronie) i Oxiperm Pro OCD-162-10 (po prawej stronie) bez pokrywy

Legenda
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1 Jednostka sterująco-pomiarowa

2 Zbiornik reaktora

3 Zbiornik zasobnikowy

4 Filtr adsorpcyjny

5 Pompa dozująca chloryn sodu

6 Pompa dozująca kwas solny

7 Pompa dozująca dwutlenek chloru

8 Zawór elektromagnetyczny (wody do rozcieńczania)

9 Zestaw ssący

10
Zbiornik chemikaliów (nie jest zawarty w standardowej 
dostawie)

11 Wanna ochronna (nie jest zawarta w standardowej dostawie)
13
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Oxiperm® Pro OCD-1624
Oxiperm Pro OCD-162-30 i OCD-162-60

Rys. 9 Oxiperm Pro OCD-162-30 (po lewej stronie) i Oxiperm Pro OCD-162-60 (po prawej stronie) bez pokrywy

Legenda
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1 Jednostka sterująco-pomiarowa

2 Zbiornik reaktora

3 Zbiornik zasobnikowy

4 Filtr adsorpcyjny

5 Pompa dozująca chloryn sodu

6 Pompa dozująca kwas solny

7 Pompa dozująca dwutlenek chloru

8 Zawór elektromagnetyczny (wody do rozcieńczania)

9 Lanca ssąca
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Oxiperm® Pro OCD-162 5
5. Dane techniczne

Dane ogólne techniczne

Dane elektryczne i elektroniczne

Ustawianie przygotowywanej objętości Ręczne - wprowadzane przez operatora, automatyczne - sygnałem wejściowym

Stopień ochrony IP65 (elektronika, pompy dozujące, zawory elektromagnetyczne)

Wymagane stężenie składników 
chemicznych

• HCl (wg EN 939)
• NaClO2 (wg EN 938)

9 procent wagowych
7,5 procent wagowych

Dopuszczalne temperatury
• Temperatura otoczenia
• Temperatura wody procesowej
• Temperatura składników chemicznych

5 do 35 °C
10 do 30 °C
10 do 35 °C

Dopuszczalne ciśnienie wody procesowej 3 do 6 bar

Dopuszczalna względna wilgotność 
powietrza

Maks. 80 %, bez wykraplania

Całkowita pojemność zbiornika reaktora
i zasobnikowego

Zbiornik reaktora
OCD-162-5: 1,00 l
OCD-162-10: 1,80 l
OCD-162-30: 6,10 l
OCD-162-60: 13,40 l

Zbiornik zasobnikowy (do maks. poziomu alarmu)
OCD-162-5: 1,00 l
OCD-162-10: 1,80 l
OCD-162-30: 7,00 l
OCD-162-60: 13,90 l

Pojemność napełniająca zbiornika 
reaktora i zasobnikowego

Zbiornik reaktora
OCD-162-5: 0,87 l
OCD-162-10: 1,67 l
OCD-162-30: 5,52 l
OCD-162-60: 11,96 l

Zbiornik zasobnikowy
OCD-162-5: 0,87 l
OCD-162-10: 1,67 l
OCD-162-30: 6,50 l
OCD-162-60: 13,00 l

Stężenie roztworu dwutlenku chloru Około 2 g/l (2000 ppm)

Urządzenia bezpieczeństwa Kontrola wydajności poprzez pomiar poziomu

Materiał

Obudowa systemu
Tulejki mocujące
Zawór elektromagnetyczny
Zbiornik reaktora/zasobnikowy
Przewody elastyczne wewnętrzne
Uszczelki

PP
Stal nierdzewna
PVC
PVC
PTFE
FKM

Pełne menu tekstowe dla
• Pierwszego uruchomienia
• Wprowadzania parametrów pracy

• Płukania systemu
• Obsługi/konserwacji

Podłączenia

Przewodu dozowania dwutlenku chloru 230 V
115 V

Wody do rozcieńcz. 230 V
115 V

Przewód elastyczny 4/6, 6/9 i 9/12
Przewód elastyczny 1/8" x 1/4", 1/4" x 3/8" i 1/3" x 1/2"
Przewód elastyczny 6/9 lub 6/12 lub rura PVC DN 8
Przewód elastyczny 1/4" x 3/8"

Podłączenie do sieci zasilającej
OCD-162-5 i OCD-162-10: 115 V, 50/60 Hz lub 230 V, 50/60 Hz
OCD-162-30 i OCD-162-60: 115 V, 60 Hz lub 230 V, 50 Hz

Pobór mocy
OCD-162-5 i OCD-162-10: ok. 50 VA
OCD-162-30: ok. 180 VA
OCD-162-60: ok. 320 VA

Wejścia analogowe
• Wejście 0(4)-20 mA (wodomierz)
• Cela pomiarowa (dwutlenek chloru, pH lub Redox, temperatura) (opcja)

Wejścia cyfrowe
• Wodomierz kontaktowy (min. 3 impulsy/min, maks. 50 impulsów/s)
• Zdalne zał./wył.
• Awaria czujnika gazu

Wyjścia analogowe
• Wyjście 0(4)-20 mA (regulacja pompy)
• Mierzona wartość dwutlenku chloru 0(4)-20 mA

Wyjścia bezpotencjałowe

• Przekaźnik alarmu, 250 V / 6 A, maks. 550 VA (sygnał braku składników chemicznych, kontrola czasu 
dozowania, kontrola czasu procesu przygotowania, uszkodzenie przewodów wyjścia prądowego)

• Przekaźnik ostrzeżenia, 250 V / 6 A, maks. 550 VA 
(niski poziom składników chemicznych, prace konserwacyjne)

• Pompa dozująca dwutlenku chloru
15
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Oxiperm® Pro OCD-1626
6. Wymiary

Oxiperm Pro OCD-162-5 i OCD-162-10

Rys. 10 Oxiperm Pro OCD-162-5 i OCD-162-10
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Oxiperm Pro OCD-162-30 i OCD-162-60

Rys. 11 Oxiperm Pro OCD-162-30 i OCD-162-60
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Oxiperm® Pro OCD-1626
Złącza pośrednie zestawów ssących dla 
zbiorników chemikaliów
Standardowy zakres dostawy zestawów ssących 
obejmuje złącze pośrednie odpowiednie do danego 
zbiornika.

Rys. 12 Złącze pośrednie zestawu ssącego do zbiornika 
30 l (Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30)

Rys. 13 Złącze pośrednie zestawu ssącego do zbiornika 
55 gal (Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30, -60)

Rys. 14 Złącze pośrednie zestawu ssącego do zbiornika 
60 l (Oxiperm Pro OCD-162-30, -60)

Rys. 15 Złącze pośrednie zestawu ssącego do zbiornika 
200 l (IBC) (Oxiperm Pro OCD-162-30, -60)

Rys. 16 Złącze pośrednie zestawu ssącego do zbiornika 
1000 l (IBC) (Oxiperm Pro OCD-162-30, -60)
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7. Typoszereg

Standard: Oxiperm Pro z pompą dozującą dwutlenek chloru
• Dla systemów z zewnętrznym zbiornikiem 

zasobnikowym zalecamy zastosowanie 
mechanicznej pompy dozującej.

• Cyfrowe pompy dozujące są przeznaczone do 
bezpośredniego dozowania.

Wydajność
Przeciwciśnienie

P max
[bar]

Zużycie składników chemicznych

Pompa 
dozująca 

dwutlenek 
chloru

Waga Napięcie Oxiperm Pro
Nr 

katalogowy
[l/h] przy 

wydajności 
maksymalnej

Woda do 
rozcieńczania

[g/h] ClO2 50 Hz 60 Hz HCl NaClO2 [l/h] [kg]

Standard: z cyfrową pompą dozującą SMART DDA i zestawem ssącym dla zbiornika 30 l

5 10 10 0,16 0,15 2,6 DDA 26 230 V,
50/60 Hz

OCD-162-5-S/G 95735153

10 10 10 0,33 0,30 5,1 DDA 28 OCD-162-10-S/G 95735161

5 10 10 0,16 0,15 2,6 DDA 26 115 V,
50/60 Hz

OCD-162-5-S/H 95735154

10 10 10 0,33 0,30 5,1 DDA 28 OCD-162-10-S/H 95735162

Standard: z mechaniczną pompą dozującą DMX lub cyfrową pompą dozującą DDI i zestawem ssącym dla zbiornika 60 l

30 10 10 0,97 0,89 16 DMX 70 230 V,
50 Hz

OCD-162-30-D/G1 95735169

30 10 10 0,97 0,89 16 DDI 69 OCD-162-30-P/G1 95735171

60 10 10 1,83 1,64 35 DMX 85 230 V,
50 Hz

OCD-162-60-D/G1 95718452

60 10 10 1,83 1,64 35 DDI 84 OCD-162-60-P/G1 95718454

30 10 10 0,97 0,89 16 DDI 69 115 V,
60 Hz

OCD-162-30-P/H1 95735172

55 10 10 1,67 1,50 32 DDI 84 OCD-162-60-P/H1 95736300

Standard: z mechaniczną pompą dozującą DMX lub cyfrową pompą dozującą DDI i zestawem ssącym dla zbiornika 200 l lub 1000 l

30 10 10 0,97 0,89 16 DMX 70 230 V,
50 Hz

OCD-162-30-D/G2 95735173

30 10 10 0,97 0,89 16 DDI 69 OCD-162-30-P/G2 95735175

60 10 10 1,83 1,64 35 DMX 85 230 V,
50 Hz

OCD-162-60-D/G2 95718456

60 10 10 1,83 1,64 35 DDI 84 OCD-162-60-P/G2 95718458

30 10 10 0,97 0,89 16 DDI 69 115 V,
60 Hz

OCD-162-30-P/H2 95735176

55 10 10 1,67 1,50 32 DDI 84 OCD-162-60-P/H2 95736302

Standard: z mechaniczną pompą dozującą DMX lub cyfrową pompą dozującą DDI i zestawem ssącym dla zbiornika 55 gal

5 10 10 0,16 0,15 2,6 DDA 26 115 V,
50/60 Hz

OCD-162-5-S/H3 95735155

10 10 10 0,33 0,30 5,1 DDA 28 OCD-162-10-S/H3 95735163

30 10 10 0,97 0,89 16 DDI 69 115 V,
60 Hz

OCD-162-30-P/H3 95735178

55 10 10 1,67 1,50 32 DDI 84 OCD-162-60-P/H3 95736304
19
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Oxiperm® Pro OCD-1627
Oxiperm Pro bez pompy dozującej dwutlenek chloru
• Bez wbudowanej pompy dozującej dwutlenek 

chloru, w przypadku gdy podłączona będzie 
zewnętrzna pompa dozująca.

• Standardowa dostawa obejmuje zawór 
wielofunkcyjny i przyłącza przewodów elastycznych 
dla zbiorników przechowywania produktu.

* Przeciwciśnienie zależy od pompy dozującej.

Wydajność
Przeciwciśnienie

P max
[bar]

Zużycie składników chemicznych

Pompa 
dozująca 

dwutlenek 
chloru

Waga Napięcie Oxiperm Pro
Nr 

katalogowy
[l/h] przy 

wydajności 
maksymalnej

Woda do 
rozcieńczania

[g/h] ClO2 50 Hz 60 Hz HCl NaClO2 [l/h] [kg]

Bez pompy dozującej dwutlenek chloru, z zestawem ssącym dla zbiorników 30 l

5 * * 0,16 0,15 2,6 - 26-30 230 V,
50/60 Hz

OCD-162-5-N/G 95735156

10 * * 0,33 0,30 5,1 - 28-32 OCD-162-10-N/G 95735164

5 * * 0,16 0,15 2,6 - 26-30 115 V,
50/60 Hz

OCD-162-5-N/H 95735157

10 * * 0,33 0,30 5,1 - 28-32 OCD-162-10-N/H 95735165

Bez pompy dozującej dwutlenek chloru, z zestawem ssącym dla zbiorników 60 l

30 * * 0,97 0,89 16 - 69-70 230 V,
50 Hz

OCD-162-30-N/G1 95735179

60 * * 1,83 1,64 35 - 84-85 OCD-162-60-N/G1 95725956

Bez pompy dozującej dwutlenek chloru, z zestawem ssącym dla zbiorników 200 l

30 * * 0,97 0,89 16 - 69-70 230 V,
50 Hz

OCD-162-30-N/G2 95735180

60 * * 1,83 1,64 35 - 84-85 OCD-162-60-N/G2 95725957

Bez pompy dozującej dwutlenek chloru, z zestawem ssącym dla zbiorników 55 gal

5 * * 0,16 0,15 2,6 - 26-30 115 V,
50/60 Hz

OCD-162-5-N/H3 95735158

10 * * 0,33 0,30 5,1 - 28-32 OCD-162-10-N/H3 95735166

30 * * 0,97 0,89 16 - 69-70 115 V,
60 Hz

OCD-162-30-N/H3 95735181

55 * * 1,67 1,50 32 - 84-85 OCD-162-60-N/H3 95736305
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8. Osprzęt

Wanny ochronne
• dla zbiorników do przechowywania chemikaliów.

Rys. 17 Wanna ochronna dla zbiorników maks. 33 l

Węże

Przyłącza

Rys. 18 Przegląd przyłączy
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Opis
Nr 

katalogowy

Wanna ochronna, niebieska, dla zbiorników chlorynu 
sodowego maks. 33 l, z mocowaniem dla zestawów 
ssących

95702450

Wanna ochronna, czerwona, dla zbiorników kwasu 
solnego maks. 33 l, z mocowaniem dla zestawów 
ssących

95702451

Wanna ochronna, niebieska, dla zbiorników chlorynu 
sodowego maks. 60 l

96726830

Wanna ochronna, czerwona, dla zbiorników kwasu 
solnego maks. 60 l

96726829

Opis Nr katalogowy

Przewód elastyczny PTFE 4/6 mm, 5 metrów 
(roztwór dwutlenku chloru: zawór wielofunkcyjny do 
punktu dozowania dla OCD-162-5 i -10)

96697911

Przewód elastyczny PTFE 4/6 mm, 10 metrów 
(roztwór dwutlenku chloru: zawór wielofunkcyjny do 
punktu dozowania dla OCD-162-5 i -10)

96692437

Przewód elastyczny PTFE 4/6 mm, 25 metrów 
(roztwór dwutlenku chloru: zawór wielofunkcyjny do 
punktu dozowania dla OCD-162-5 i -10)

96727484

Przewód elastyczny PTFE 9/12 mm, 10 metrów 
(roztwór dwutlenku chloru: zawór wielofunkcyjny do 
punktu dozowania dla OCD-162-30 i -60)

96727490

Przewód elastyczny PTFE 9/12 mm, 25 metrów 
(roztwór dwutlenku chloru: zawór wielofunkcyjny do 
punktu dozowania dla OCD-162-30 i -60)

96727492

Przewód elastyczny PE 6/9 mm, 10 metrów 
(zawór elektromagnetyczny na wlocie wody do 
rozcieńczania)

96727412

Przewód elastyczny PVC 6/12, wzmocniony, 
10 metrów (przyłącze wody do pomiaru do celi 
pomiarowej AQC-D11)

96653571

Przewód elastyczny PE 6/8 mm, 10 metrów 
(przyłącze wody do pomiaru do celi pomiarowej 
AQC-D6)

95709108

Dla Opis
Nr 

katalogowy

Przewód elastyczny 
PTFE 4/6, 6/9 lub 9/12 
(patrz 1, rys. 18)

Zestaw przyłączy dla 
zaworu wielofunkcyjnego 
DN 8, G 5/8

97691904

Przewód elastyczny 
PTFE 1/4" x 3/8" lub 
1/8" x 1/4" (patrz 1, rys. 18)

Zestaw przyłączy dla 
zaworu wielofunkcyjnego 
DN 8, G 5/8

97691907

Przyłącze przewodu 
elastycznego PVC 6/9 lub 
6/12 z gwintem 
wewnętrznym G 5/8 dla 
wody do rozcieńczania 
(należy zamawiać osobno)

Gwint zewnętrzny G 1/2 
do bezpośredniego 
podłączenia do przewodu 
wodociągowego i gwint 
zewnętrzny G 5/8 dla 
przyłącza przewodu 
elastycznego 
(patrz rys. 19)

95702448

Przyłącze przewodu 
elastycznego PVC 6/9 lub 
6/12 z gwintem 
wewnętrznym G 5/8 dla 
wody do rozcieńczania 
(należy zamawiać osobno)

Gwint zewnętrzny G 3/4 
do bezpośredniego 
podłączenia do przewodu 
wodociągowego i gwint 
zewnętrzny G 5/8 dla 
przyłącza przewodu 
elastycznego 
(patrz rys. 19)

95702449

Przewód elastyczny 6/9 dla 
wody do rozcieńczania 
(patrz 2, rys. 18)

Przyłącze przewodu 
elastycznego z gwintem 
wewnętrznym G 5/8 
(patrz rys. 20)

97702488

Przewód elastyczny 
PVC 6/12 dla wody do 
rozcieńczania (patrz 2, 
rys. 18)

Przyłącze przewodu 
elastycznego z gwintem 
wewnętrznym G 5/8 
(patrz rys. 20)

97702489

Przewód elastyczny 
PTFE 4/6 do pompy 
dozującej (patrz 3, rys. 18) 
(OCD-162-5 i -10)

Trójnik (3x 4/6), PVDF 95714891

Przewód elastyczny 6/9,
6/12 lub 9/12 dla 2 pomp 
dozujących (patrz 3, 
rys. 18) (OCD-162-30 i -60)

Trójnik (6/9, 6/12 lub
9/12), PVDF

95730391

Przewód elastyczny 
PTFE 9/12

Zawór kulowy PVC/FKM, 
DN 10,
z przyłączem 9/12 PTFE

95721555
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Oxiperm® Pro OCD-1628
Rys. 19 Przyłącze przewodu elastycznego (rys. 20) ze 
złączem pośrednim G 1/2 lub G 3/4, i gwintem 
zewnętrznym G 5/8 (95702448 dla A = G 1/2 lub 
95702449 dla A = G 3/4)

Rys. 20 Przyłącza przewodu elastycznego z gwintem 
wewnętrznym G 5/8 (97702488 dla PVC 6/9 lub 
97702489 dla PVC 6/12)

Urządzenie do pobierania
• Wody do rozcieńczania i wody do pomiaru

• PVC, maks. 10 bar

• Z zaworem kulowym

• Z uszczelką FKM

Rys. 21 Urządzenie do pobierania

Osadnik
Zewnętrzny osadnik dla wody do rozcieńczania.

Rys. 22 Osadnik

Przepływomierz indukcyjny
• 100-230 V AC, 50/60 Hz

• Wyjście analogowe 4-20 mA i impulsowe

• Z dołączonym transformatorem przepływu, 
okładzina PP

Rys. 23 Przepływomierz indukcyjny
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Opis Przyłącze
Nr 

katalogowy

Przyłącze dla przewodu 
elastycznego 6/9, 6/12 i rury 
PVC DN 10

Gwint 
zewnętrzny G

1/2
95707159

G 5/8

100 

249 
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Opis
Nr 

katalogowy

Przyłącze dla przewodu elastycznego 6/9, 6/12 i rury 
PVC DN 10

95709473
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Opis Kołnierzowe
Nr 

katalogowy

Przepływomierz indukcyjny G 1/2,
min. 0,2 m3/h, maks. 7,6 m3/h

DN 15 95702399

Przepływomierz indukcyjny G 3/4,
min. 0,3 m3/h, maks. 13,6 m3/h

DN 20 95702400

Przepływomierz indukcyjny G 1,
min. 0,5 m3/h, maks. 21,2 m3/h

DN 25 95702401

Przepływomierz indukcyjny G 1 1/4,
min. 0,9 m3/h, maks. 34,7 m3/h

DN 32 95702402

Przepływomierz indukcyjny G 1 1/2,
min. 1,4 m3/h, maks. 54,2 m3/h

DN 40 95702403

Przepływomierz indukcyjny G 2,
min. 2,1 m3/h, maks. 84,8 m3/h

DN 50 95702288

Przepływomierz indukcyjny G 2 1/2,
min. 3,6 m3/h, maks. 143,4 m3/h

DN 65 95702404

Przepływomierz indukcyjny G 3,
min. 5,4 m3/h, maks. 217,2 m3/h

DN 80 95702405

Przepływomierz indukcyjny G 4,
min. 8,5 m3/h, maks. 339,3 m3/h

DN 100 95702406

Przepływomierz indukcyjny G 5,
min. 13,3 m3/h, maks. 530,1 m3/h

DN 125 95702407

Przepływomierz indukcyjny G 6,
min. 19,1 m3/h, maks. 763,4 m3/h

DN 150 95702350

20
9

M
5

Ø 28



O
s

p
rz
ę

t

Oxiperm® Pro OCD-162 8
Wodomierz kontaktowy
Wielostrumieniowy wodomierz skrzydełkowy ze 
stycznikiem.

Rys. 24 Wodomierz kontaktowy z przyłączem 
gwintowanym

Rys. 25 Wodomierz kontaktowy z przyłączem 
kołnierzowym

Uwaga: Wodomierz należy dobrać tak, aby wysyłał 
więcej niż 3 impulsy/min.

Zawór dozujący

Rys. 26 Zawór dozujący

Obejściowy moduł mieszający
• Mieszanie przed rurociągiem głównym

• Materiał: PP-R

• Napięcie robocze: 230 V, 50 Hz

Rys. 27 Obejściowy moduł mieszający
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Opis Przyłącze
Nr 

katalogowy

Wodomierz DN 20, 1 impuls/1 l, do 
pracy z systemem Oxiperm Pro:
min. 180 l/h, maks. 5 m3/h

Gwint 
zewnętrzny 

R 3/4" 
96693258

Wodomierz DN 25, 1 impuls/1 l, do 
pracy z systemem Oxiperm Pro:
min. 180 l/h, maks. 12 m3/h

Gwint 
zewnętrzny R 1"

96691880

Wodomierz DN 40, 1 impuls/2 l, do 
pracy z systemem Oxiperm Pro:
min. 360 l/h, maks. 20 m3/h

Gwint 
zewnętrzny 

R 1 1/2"
96728112

Wodomierz DN 50, 1 impuls/10 l, 
do pracy z systemem Oxiperm Pro: 
min. 1800 l/h, maks. 30 m3/h

kołnierz DN 50 96728115

T
M
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3
1
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1
2

Opis
Nr 

katalogowy

Zawór dozujący DN 8, PVDF, 16 bar, G 1/2, 
przyłącze gwintowane G 5/8 dla przewodu 
elastycznego PTFE 4/6, 6/9, 6/12 i 9/12

95730932
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Obejściowy moduł mieszający
Nr 

katalogowy

• dla wody zimnej do 30 °C (maks. ciśnienie wody
9 bar przy maks. ciśnieniu wody do rozcieńczania
6 bar), przyłącze wody do rozcieńczania DN 8, 
przyłącze wlotowe i wylotowe obejścia wody
DN 20

95703178

• dla wody gorącej do 80 °C (ciśnienie wody 6 bar), 
maks. ciśnienie wody 9 bar (przy 70 °C), 
przyłącze wlotowe i wylotowe obejścia wody
DN 20

95703179

ø 10.5

500
450

550

65
43

0

65
0
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Oxiperm® Pro OCD-1628
Moduł pomiarowy
• Pomiar dwutlenku chloru w wodzie zimnej i gorącej

• Materiał: PP-R

• Napięcie robocze: 230 V, 50 Hz

Rys. 28 Moduł pomiarowy

Cele pomiarowe
• Pomiar dwutlenku chloru w wodzie zimnej lub 

gorącej

• Wolny wylot wody do pomiaru

• Napięcie robocze: 230 V, 50/60 Hz

Rys. 29 Cela pomiarowa AQC-D11

Rys. 30 Cela pomiarowa AQC-D6

Informacje szczegółowe na temat AQC, patrz 
oddzielny katalog "Pomiary i sterowanie - osprzęt".

T
M

0
4

 1
2

9
6

 2
1

0
9

Moduł pomiarowy
Nr 

katalogowy

• dla wody do 70 °C, maks. 8 bar, z recyrkulacją 
wody do pomiaru, przyłącza wlotowe i wylotowe 
wody do pomiaru DN 20, z 2 m kablem 
podłączeniowym dla celi pomiarowej

95708029
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Cela pomiarowa
Nr 

katalogowy

AQC-D11, P-AU-X-X, QS-T-G:
• dla wody zimnej do 40 °C, przyłącze wlotowe wody 

do pomiaru (przewód elastyczny 6/12, rura 
PVC DN 8), z 3 m kablem podłączeniowym, 
zintegrowana kompensacja temperatury, silnik 
czyszczący

95737681

AQC-D11, P-AU-PCB-X, QS-T-G:
• dla wody zimnej do 40 °C, przyłącze wlotowe wody 

do pomiaru (przewód elastyczny 6/12, rura 
PVC DN 8), z 3 m kablem podłączeniowym, 
zintegrowana kompensacja temperatury, elektroda 
pH, silnik czyszczący, kalibracja pH

95737679

AQC-D11, P-AU-X-RCB, QS-T-G:
• dla wody zimnej do 40 °C, przyłącze wlotowe wody 

do pomiaru (przewód elastyczny 6/12, rura 
PVC DN 8), z 3 m kablem podłączeniowym, 
zintegrowana kompensacja temperatury, elektroda 
Redox, silnik czyszczący, kalibracja Redox

95738089

AQC-D6:
• dla wody zimnej i gorącej, do 8 bar, 70 °C, 

przyłącze wlotowe wody do pomiaru 6/8, z 2 m 
kablem podłączeniowym, zintegrowana 
kompensacja temperatury

95708118

68260
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Oxiperm® Pro OCD-162 8
Fotometr DIT-L
Kompaktowy fotometr do szybkiego określenia 
stężenia dwutlenku chloru i chlorynu w punkcie 
poboru.

Rys. 31 Fotometr DIT-L

Informacje szczegółowe na temat fotometru DIT-L, 
patrz katalog DIT-M, DIT-L, DIT-IR
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Opis
Nr 

katalogowy

Fotometr DIT-L z futerałem
• Zakres pomiarowy dwutlenku chloru: 

0,02 - 11,0 mg/l
• Zakres pomiarowy chlorynu: 0,01 - 6,0 mg/l
• Dostarczony z: 4 bateriami, 1 instrukcją,

1 Certyfikatem Zgodności, 3 fiolkami z kapslem
i uszczelką, 1 szczoteczką do czyszczenia,
1 prętem mieszającym z tworzywa sztucznego,
1 zestawem startowym dla 100 pomiarów 
dwutlenku chloru

95727743

Odczynniki testujące do określenia stężenia 
dwutlenku chloru, dla 250 pomiarów:

• Tabletki DPD Nr 1 95727747

• Tabletki DPD Nr 3 95727750

• Tabletki glicynowe 95727752

Dodatkowe odczynniki testujące do określenia 
stężenia chlorynu, dla 100 pomiarów (nie wchodzą
w skład zestawu startowego):

• Tabletki zakwaszające DPD 98032751

• Tabletki neutralizujące DPD 98032752
25
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Oxiperm® Pro OCD-1628
Zewnętrzny zbiornik zasobnikowy
• Dla roztworów dwutlenku chloru

• Materiał: PVC

• Z filtrem adsorpcyjnym, wannami ochronnymi, 
łącznikiem poziomu

Rys. 32 Zewnętrzny zbiornik zasobnikowy

Wymiary

Przyłącza
T

M
0

4
 8

9
6

0
 2

3
1

3

A
B

E

F

G

C

D

3 4

2

H

1

Objętość
[l]

Średnica 
zbiornika

[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

Nr katalogowy

20 200 350 180 270 840 260 1395 1520 400 96726824

50 315 350 180 450 840 440 1527 1369 530 96688079

100 315 350 180 450 840 440 1897 2010 530 96726825

200 500 350 180 510 1150 520 1855 1970 790 96688080

Poz. Opis

1
Przyłącze dla przewodu elastycznego PE 8/11 
(eżektor odsysający)

2 Przyłącze DN 20 dla rury napełniającej (klejone)

3 Wylot DN 20 do pompy dozującej

4 Spust DN 10
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Oxiperm® Pro OCD-162 8
Urządzenie odsysające
• Dla zewnętrznych zbiorników zasobnikowych

• Z eżektorem, osadnikiem, zaworem 
elektromagnetycznym, zaworem redukcyjnym 
ciśnienia, zaworem odcinającym

• Wydajność: 1100-1300 l/h

Rys. 33 Urządzenie odsysające

Urządzenie ostrzegające 
o obecności gazu Conex DIA-G
• Z czujnikiem potencjostatycznym dwutlenku chloru

• Zakres pomiarowy 0,00 do 1,00 ppm

Rys. 34 Urządzenie ostrzegające o obecności gazu 
Conex DIA-G

Informacje szczegółowe na temat Conex DIA-G, patrz 
katalog Conex DIA-G, DIS-G

Sprzęt ochronny

Zestawy montażowe

Oxiperm Pro OCD-162-5

Oxiperm Pro OCD-162-10

Oxiperm Pro OCD-162-30

Oxiperm Pro OCD-162-60
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Napięcie A [mm] B [mm] Nr katalogowy

220-240 V, 50 Hz 850 250 96681155

115-120 V, 60 Hz 850 250 96709043
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Opis
Nr 

katalogowy

Conex DIA-G-P,CDP-B,W-J: 110/240 V, 50-60 Hz 95700854

A

B

1

2

Opis
Nr 

katalogowy

Rękawice ochronne 96727012

Fartuch ochronny 96727013

Okulary ochronne 96727014

Zestaw znaków ostrzegawczych 95701992

Oxiperm Pro 
OCD-162-5

Pompa dozująca 
dwutlenek chloru

Nr 
katalogowy

do czerwca 2012
mechaniczna i cyfrowa 95702445

bez 95702446

po czerwcu 2012
SMART Digital DDA 98153636

bez 98153651

Oxiperm Pro 
OCD-162-10

Pompa dozująca 
dwutlenek chloru

Nr 
katalogowy

do czerwca 2012

mechaniczna DMI 95702500

cyfrowa DDI 95707853

bez 95702499

po czerwcu 2012
SMART Digital DDA 98153962

bez 98153966

Oxiperm Pro 
OCD-162-30

Pompa dozująca 
dwutlenek chloru

Nr 
katalogowy

do czerwca 2012

mechaniczna DMX 95717915

cyfrowa DDI 95717916

bez 95717917

po czerwcu 2012

mechaniczna DMX 98162637

cyfrowa DDI 98162644

bez 98162647

Pompa dozująca kwas 
solny i chloryn sodowy

Pompa dozująca 
dwutlenek chloru

Nr 
katalogowy

DMX

mechaniczna DMX 95717919

cyfrowa DDI 95717920

bez 95717921

DDE
cyfrowa DDI 98382087

bez 98382297
27
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Oxiperm® Pro OCD-1629
9. Dodatkowa dokumentacja

WebCAPS

WebCAPS jest Internetowym Programem 
Komputerowym Przeznaczonym do Doboru Produktu 
i jest dostępny na stronie internetowej 
www.grundfos.com.

WebCAPS zawiera szczegółowe informacje o ponad 
220.000 produktach firmy Grundfos w więcej niż 
30 językach.

W WebCAPS wszystkie informacje podzielone są na 
6 zakładek:

• Katalog

• Dokumentacja

• Serwis

• Dobór

• Zamiana

• Rysunki CAD.

Katalog 

Na podstawie obszaru zastosowania i typu pompy, ta zakładka 
zawiera następujące elementy:
• dane techniczne
• charakterystyki (QH, Eta, P1, P2, itp.) które można ustawić 

zgodnie z gęstością i lepkością tłoczonej cieczy oraz liczbą 
pracujących pomp

• zdjęcia produktów
• rysunki wymiarowe
• schematy połączeń elektrycznych
• teksty ofertowe, itp.

Dokumentacja 

Ta zakładka zawiera kompletną dokumentację techniczną danej 
pompy, taką jak
• katalogi
• instrukcję montażu i eksploatacji
• dokumentacja serwisowa
• instrukcje skrócone
• broszury produktowe, itp.

Serwis 

Ta zakładka zawiera prosty w użyciu interakcyjny katalog 
serwisowy. Znajdziesz tutaj części zamienne do aktualnych 
i wycofanych już pomp firmy Grundfos.
Ponadto, zakładka ta zawiera serwisowe filmy instruktażowe 
pokazujące jak wymieniać części serwisowe.
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Oxiperm® Pro OCD-162 9
WinCAPS

Rys. 35 Program WinCAPS na DVD

Dobór 

Ta zakładka zawiera różne obszary zastosowania oraz przykłady 
instalacji i zapewnia w łatwy sposób krok po kroku dobór 
odpowiedniego produktu:
• Dobór najbardziej odpowiedniej i sprawnej pompy do Twojej 

instalacji.
• Przeprowadzenie obliczeń zużycia energii, czasu zwrotu 

kosztów, profili obciążenia, całkowitych kosztów użytkowania, 
itp.

• Analizę całkowitych kosztów użytkowania dobranej pompy.
• Ustalenie prędkości przepływu w instalacjach wody brudnej 

i ścieków, itp.

Zamiana 

Zakładka ta umożliwia dobór i porównanie danych technicznych 
zamontowanych pomp w celu zamiany na bardziej sprawne 
pompy firmy Grundfos.
Zakładka zawiera dane techniczne pomp innych producentów.

W prosty sposób możesz porównać pompy firmy Grundfos 
z zamontowanymi w Twojej instalacji. Po wybraniu typu 
zamontowanej pompy, program dobierze zamiennik firmy 
Grundfos zapewniający zwiększenie komfortu i sprawności.

Rysunki CAD 

W tej zakładce możliwe jest pobranie 2-wymiarowych (2D) 
i 3-wymiarowych (3D) rysunków CAD większości pomp firmy 
Grundfos.

W programie WebCAPS dostępne są następujące formaty:

Rysunki 2-wymiarowe:
• rysunki w formacie .dxf
• rysunki w formacie .dwg.

Rysunki 3-wymiarowe:
• rysunki w formacie .dwg (bez powierzchni)
• rysunki w formacie .stp (z powierzchniami)
• rysunki w formacie .eprt.

WinCAPS jest Programem Komputerowym 
obsługiwanym przez system Windows 
Przeznaczonym do Doboru Produktu zawierający 
szczegółowe informacje o ponad 220.000 produktach 
firmy Grundfos w ponad 30 językach.

Program posiada takie same funkcje jak WebCAPS 
i jest idealnym narzędziem doboru w przypadku 
braku połączenia z internetem.

WinCAPS jest dostępny na płycie DVD i uaktualniany 
raz w roku.

0 1
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Oxiperm® Pro OCD-1629
GO CAPS

Rozwiązania mobilne dla profesjonalistów będących ciągle w ruchu.

Narzędzie dla urządzeń mobilnych
o funkcjonalności programów CAPS.

Zmiany techniczne zastrzeżone.
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98576483 0613

ECM: 1117382

www.grundfos.pl
info_gpl@grundfos.com
kontakt linia: 801 801 112

Grundfos Assistance 24h: 601612602
GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
Baranowo k. Poznania
ul. Klonowa 23
62-081 Przeźmierowo
tel.: 61 650 13 00
fax: 61 650 13 50

GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Puławska 387
02-801 Warszawa
tel.: 22 331 36 66
fax: 22 331 36 67

GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
Oddział we Wrocławiu
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław
tel.: 71 719 24 30
fax: 71 719 24 31

GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
Oddział w Katowicach
ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
tel.: 32 730 37 80
fax: 32 730 37 81

GRUNDFOS POMPY Sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Azymutalna 9 
(BCB Business Park)
80-298 Gdańsk
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